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弘冬颯
ご依頼の試料の検査結果は、下記の通 りであつたことをご報告いたします。

項 目 分 析 値 単  位 基  準  値

一般細菌 137 100個/ml以下

大腸菌 陽性 検出されないこと

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 2.8 mg/1 10 mg/1以 下

塩素イオン 8.6 mg/1 200 mg/1以 下

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.5 mg/1 5 mg/1以 下

pH値 7.2 5.8以 上 8.6以下

味 異常なし 異常でないこと

臭気 微 青草臭 異常でないこと

色度 36 度 5度以下

濁度 13 度 2度以下

以下余白

判  定   1上 記の検査項目については水質基準に 不適合 です。

備考
・ 分析方法 平成 15年厚生労働省告示第 261 号


